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Dossier de demande d’Enregistrement

Construction d'une usine de teillage de lin et de batiment de stockage
ZAC d'activités du Griffon - 02 000 LAON

Annexe 9 Schéma précisant les surfaces de désenfumage et les amenées d'air frais

Plans de repérage des dispositifs de désenfumage

Se reporter aux plans ci-aprés
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Schéma précisant les amenées d'air frais

Batiment zone teillage et zone filtres (rubrigue 2260)

1 ventelle de 0m95x4m Ht
soit air frais de 3,80m?

1 porte sectionnelle de 5mx5m Ht
soit air frais de 25m?

P
® - 1T l!‘
. 0
4 ®
® e 1 portilion de 1mx2m10 Ht ;
@ e 4 soit air frais de 2,10m? -
-3
o md
| . .
» . |
L .
o .: .
*
.
g
Y
.
b
g
| PTREA
Batiments stockage teillage (rubrique 1510)
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1 porte sectionnelle de 3mx3m Ht
soit air frais de 9m?

1 porte sectionnelle de 5mx5m Ht
soit air frais de 25m?
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Batiment de stockage C (cellule C1 - C2 - C3)

1 porte sectionnelle de 5Smx5m Ht
“ @ 55 =| soit air frais de 25m?
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1 porte sectionnelle de 3mx3m Ht
soit air frais de 9m?

Batiment de stockage D (cellule C4 — C5 — CB)

1 porte sectionnelle de 5mx5m Ht
soit air frais de 25m?
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1 porte sectionnelle de 3mx3m Ht '..
soit air frais de 9m? ot ‘i'*.
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